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A B C D E F G H L M

1

2COMMITTENTE:
Comune di Milazzo

3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI □ – CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI □ – CEI EN 60947-2

4

 – CEI EN 60898

CARPENTERIA □ – CEI EN 61439-1/2

□ – CEI 23-51

5NOME PROGETTO:
Asilo nido Grazia

6

CARATTERISTICHE QUADRO
SISTEMA DI NEUTRO TT

TENSIONE [V] 400/230 V

7

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO [A]

Icc MAX 3F [kA] 10,00

Icc MAX FN [kA] 6,00

8

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP
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QUADRO:
PDC - Senza nome

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia PDC - Senza nome

FOGLIO
1 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Interruttore
automatico
magnetotermico

Interruttore 
automatico 
salvamotore

SPD Contatore Gruppo elettrogeno 2

Interruttore
automatico,
magnetotermico
differenziale

Interruttore 
sezionatore

Trasformatore
MT/BT
potenza

UPS 3

Interruttore 
automatico, 
magnetotermico diff. 
con toroide

Sezionatore con 
fusibile Contattore

Trasformatore
BT/BT
potenza

4

Interruttore 
automatico, elettronico Fusibile Contattore con termico

Trasformatore
BT/AUX
ausiliari

5

Interruttore
Automatico,
elettronico
differenziale

Relè passo-passo 6

Interruttore 
automatico elettronico 
diff. con toroide

Estraibile,
rimovibile 7

Interruttore 
automatico, 
differenziale puro Interblocco 8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia PDC - Senza nome

FOGLIO
2 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Bobina lancio di 
corrente

Strumento 
multifunzione

Segnalazione luminosa,
1 spia Presa CEE Linea 1P 2

Bobina minima 
tensione Orologio Segnalazione luminosa,

3 spie Presa CEE interbloccata Linea 1P+N 3

Contatti ausiliari, stato 
e scattato Orologio morsettiera 1 Amperometro Presa CEE 

interbloccata, fusibile Linea 2P 4

Contatti ausiliari 
scattato 3 Amperometri

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico

Linea 3P 5

Contatti ausiliari, relè 3 amperometri con 
commutatore

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico 
differenziale

Linea 3P+N 6

Manovra Voltmetro con 
commutatore Jolly Morsetto 7

Motore Jolly morsettiera 8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia PDC - Senza nome

FOGLIO
3 di 5



A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 L1L2L3N
DESCRIZIONE CIRCUITO

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 91,35 0,52/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 47,10 84,56
CODICE ARTICOLO
Icu [kA] / Icn [kA]
N.POLI In [A] 160
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 0,00
CODICE ARTICOLO
Tipo Classe

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms]
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] - - -

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 0
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 10,000FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 0,00 0,00
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Note
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
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D APPROVATO DATA REV.
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A B C D E F G H L M
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura        
Carpenteria
Grado di         
Protezione

1

Accessibilità quadro
□ Fronte
□ Retro
□ Laterale destra
□ Laterale sinistra

2

Forma di            
segregazione

3Allacciamento al quadro

Arrivo
Alimentazione   
Partenza             
Utenza

Morsettiera ausiliari 
4

Dimensione [mm]
(h x l x p) 
0x0x0 5

6

Tipo di installazione
□ Interno
□ Esterno
□ Parete
□ Pavimento
□ Incasso

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Temperatura ambiente   
Massima

7

Temperatura ambiente   
media
Umidità   
relativa
Altitudine 
S.L.M.

8
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NOTE PARTICOLARI
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
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A B C D E F G H L M

1

2COMMITTENTE:
Comune di Milazzo

3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  – CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  – CEI EN 60947-2

4

□ – CEI EN 60898

CARPENTERIA □ – CEI EN 61439-1/2

□ – CEI 23-51

5NOME PROGETTO:
Asilo nido Grazia

6

CARATTERISTICHE QUADRO
SISTEMA DI NEUTRO TT

TENSIONE [V] 400/230 V

7

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO [A]

Icc MAX 3F [kA] 10,00

Icc MAX FN [kA] 6,00

8

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP
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QUADRO:
Q1 - Generale

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q1 - Generale

FOGLIO
1 di 6



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Interruttore
automatico
magnetotermico

Interruttore 
automatico 
salvamotore

SPD Contatore Gruppo elettrogeno 2

Interruttore
automatico,
magnetotermico
differenziale

Interruttore 
sezionatore

Trasformatore
MT/BT
potenza

UPS 3

Interruttore 
automatico, 
magnetotermico diff. 
con toroide

Sezionatore con 
fusibile Contattore

Trasformatore
BT/BT
potenza

4

Interruttore 
automatico, elettronico Fusibile Contattore con termico

Trasformatore
BT/AUX
ausiliari

5

Interruttore
Automatico,
elettronico
differenziale

Relè passo-passo 6

Interruttore 
automatico elettronico 
diff. con toroide

Estraibile,
rimovibile 7

Interruttore 
automatico, 
differenziale puro Interblocco 8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q1 - Generale

FOGLIO
2 di 6



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Bobina lancio di 
corrente

Strumento 
multifunzione

Segnalazione luminosa,
1 spia Presa CEE Linea 1P 2

Bobina minima 
tensione Orologio Segnalazione luminosa,

3 spie Presa CEE interbloccata Linea 1P+N 3

Contatti ausiliari, stato 
e scattato Orologio morsettiera 1 Amperometro Presa CEE 

interbloccata, fusibile Linea 2P 4

Contatti ausiliari 
scattato 3 Amperometri

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico

Linea 3P 5

Contatti ausiliari, relè 3 amperometri con 
commutatore

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico 
differenziale

Linea 3P+N 6

Manovra Voltmetro con 
commutatore Jolly Morsetto 7

Motore Jolly morsettiera 8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q1 - Generale

FOGLIO
3 di 6



A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 L1L2L3N 2 L1L2L3N 3 L1N 4 L2N 5 L3N 6 L1L2L3N 7 L1N 8 L2N
DESCRIZIONE CIRCUITO Quadro Ala Est PT Quadro Ala Ovest PT Quadro Piano Primo VRF Scaldacqua Gruppo di pompaggio

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 91,35 0,52/1,00 0,00 1,00/1,00 16,56 0,44/1,00 16,56 0,44/1,00 25,67 0,44/1,00 15,57 0,40/1,00 3,31 0,40/1,00 3,31 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 47,10 84,56 0,00 0,00 7,29 35,20 7,29 35,20 11,29 54,56 6,23 10,00 1,32 6,40 3,31 16,00
CODICE ARTICOLO T714E160DB FA81NC50 FA81NC50 FA81NC63 FN84C25 GA8813AC10 GA8813AC20
Icu [kA] / Icn [kA] 16,00 6,00 6,00 6,00 10,00 6,00 6,00
N.POLI In [A] 4P 160 4P 1P+N 50 1P+N 50 1P+N 63 4P 25 1P+N 10 1P+N 20
CURVA/SGANCIATORE Intervento 10In Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 100,00 0,00 50,00 50,00 63,00 25,00 10,00 20,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 1600,00 0,01 0,00 450,00 0,01 450,00 0,01 567,00 0,01 225,00 0,01 90,00 0,01 180,00 0,01
CODICE ARTICOLO G23AC63 G23AC63 G23AC63 G43AC32
Tipo Classe A - Reg. AC AC AC AC AC AC

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms] 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0,03 0 0,03 0
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO 3 x FN40V110 - F313N

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 53 CU PVC 13A CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x10 1x10 1x10 1x10 1x10 1x10 1x16 1x16 1x16 1x4 1x4 1x4 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 70,00 30 70,00 40 94,00 40 32,00 20 22,00 1 22,00 1
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 1,570 1,238 1,790 1,981 3,226 3,655FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 1,89 1,90 2,52 2,53 2,50 2,51 0,45 0,46 0,12 0,13 0,23 0,24
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Note
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A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 L1N 10 L3N 11 L1L2L3N 12 L1L2L3N
DESCRIZIONE CIRCUITO Telecamere Luci emergenza Rilevazione fumi

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 2,07 1,00/1,00 2,07 1,00/1,00 6,23 1,00/1,00 0,00 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 2,07 10,00 2,07 10,00 6,23 10,00 0,00 0,00
CODICE ARTICOLO GA8813AC16 GA8813AC13 FN84C16
Icu [kA] / Icn [kA] 6,00 6,00 10,00
N.POLI In [A] 1P+N 16 1P+N 13 4P 16 4P
CURVA/SGANCIATORE Curva C Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 16,00 13,00 16,00 0,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 144,00 0,01 117,00 0,01 144,00 0,01 0,00
CODICE ARTICOLO G43AC32
Tipo Classe AC AC AC

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms] 0,03 0 0,03 0 0,03 0
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO F10HP4

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 22,00 1 22,00 1 18,50 1
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 3,491 3,226 6,330FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 0,16 0,17 0,19 0,20 0,08 0,09
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Note

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q1 - Generale

FOGLIO
5 di 6 



A B C D E F G H L M
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura        
Carpenteria
Grado di         
Protezione

1

Accessibilità quadro
□ Fronte
□ Retro
□ Laterale destra
□ Laterale sinistra

2

Forma di            
segregazione

3Allacciamento al quadro

Arrivo
Alimentazione   
Partenza             
Utenza

Morsettiera ausiliari 
4

Dimensione [mm]
(h x l x p) 
0x0x0 5

6

Tipo di installazione
□ Interno
□ Esterno
□ Parete
□ Pavimento
□ Incasso

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Temperatura ambiente   
Massima

7

Temperatura ambiente   
media
Umidità   
relativa
Altitudine 
S.L.M.

8
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NOTE PARTICOLARI

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q1 - Generale

FOGLIO
6 di 6



A B C D E F G H L M

1

2COMMITTENTE:
Comune di Milazzo

3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI □ – CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI □ – CEI EN 60947-2

4

 – CEI EN 60898

CARPENTERIA □ – CEI EN 61439-1/2

□ – CEI 23-51

5NOME PROGETTO:
Asilo nido Grazia

6

CARATTERISTICHE QUADRO
SISTEMA DI NEUTRO TT

TENSIONE [V] 400/230 V

7

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO [A]

Icc MAX 3F [kA] 1,57

Icc MAX FN [kA] 1,57

8

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP
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QUADRO:
Q2 - Quadro Ala Est PT

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q2 - Quadro Ala Est PT

FOGLIO
1 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Interruttore
automatico
magnetotermico

Interruttore 
automatico 
salvamotore

SPD Contatore Gruppo elettrogeno 2

Interruttore
automatico,
magnetotermico
differenziale

Interruttore 
sezionatore

Trasformatore
MT/BT
potenza

UPS 3

Interruttore 
automatico, 
magnetotermico diff. 
con toroide

Sezionatore con 
fusibile Contattore

Trasformatore
BT/BT
potenza

4

Interruttore 
automatico, elettronico Fusibile Contattore con termico

Trasformatore
BT/AUX
ausiliari

5

Interruttore
Automatico,
elettronico
differenziale

Relè passo-passo 6

Interruttore 
automatico elettronico 
diff. con toroide

Estraibile,
rimovibile 7

Interruttore 
automatico, 
differenziale puro Interblocco 8
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9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q2 - Quadro Ala Est PT

FOGLIO
2 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Bobina lancio di 
corrente

Strumento 
multifunzione

Segnalazione luminosa,
1 spia Presa CEE Linea 1P 2

Bobina minima 
tensione Orologio Segnalazione luminosa,

3 spie Presa CEE interbloccata Linea 1P+N 3

Contatti ausiliari, stato 
e scattato Orologio morsettiera 1 Amperometro Presa CEE 

interbloccata, fusibile Linea 2P 4

Contatti ausiliari 
scattato 3 Amperometri

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico

Linea 3P 5

Contatti ausiliari, relè 3 amperometri con 
commutatore

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico 
differenziale

Linea 3P+N 6

Manovra Voltmetro con 
commutatore Jolly Morsetto 7

Motore Jolly morsettiera 8
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9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q2 - Quadro Ala Est PT

FOGLIO
3 di 5



A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 L1N 2 L1N 3 L1N 4 L1N 5 L1N 6 L1N 7 L1N
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Quadro Prese Lavoro Cucina Luci Esterne VMC Piano a induzione Luci Prese

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 16,56 1,00/0,44 3,31 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 4,14 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 7,29 35,20 3,31 16,00 1,24 6,00 3,31 16,00 4,14 20,00 1,24 6,00 3,31 16,00
CODICE ARTICOLO FA81NC50 FA881C20 FA881C10 FA881C20 FA881C25 FA881C10 FA881C20
Icu [kA] / Icn [kA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
N.POLI In [A] 1P+N 50 1P+N 20 1P+N 10 1P+N 20 1P+N 25 1P+N 10 1P+N 20
CURVA/SGANCIATORE Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 50,00 20,00 10,00 20,00 25,00 10,00 20,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 450,00 0,01 180,00 0,01 90,00 0,01 180,00 0,01 225,00 0,01 90,00 0,01 180,00 0,01
CODICE ARTICOLO
Tipo Classe

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms]
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 3A CU PVC 3A CU PVC 3A CU PVC 3A CU PVC 3A CU PVC 3A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x4 1x4 1x4 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x4 1x4 1x4 1x6 1x6 1x6 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x4 1x4 1x4

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 30,00 40 16,50 40 30,00 40 38,00 40 16,50 40 30,00 40
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 0,410 0,188 0,410 0,547 0,188 0,410FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 2,91 4,84 2,82 4,75 2,91 4,84 2,41 4,34 2,82 4,75 2,91 4,84
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Note

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q2 - Quadro Ala Est PT

FOGLIO
4 di 5 



A B C D E F G H L M
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura        
Carpenteria
Grado di         
Protezione

1

Accessibilità quadro
□ Fronte
□ Retro
□ Laterale destra
□ Laterale sinistra

2

Forma di            
segregazione

3Allacciamento al quadro

Arrivo
Alimentazione   
Partenza             
Utenza

Morsettiera ausiliari 
4

Dimensione [mm]
(h x l x p) 
0x0x0 5

6

Tipo di installazione
□ Interno
□ Esterno
□ Parete
□ Pavimento
□ Incasso

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Temperatura ambiente   
Massima

7

Temperatura ambiente   
media
Umidità   
relativa
Altitudine 
S.L.M.

8
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NOTE PARTICOLARI

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q2 - Quadro Ala Est PT

FOGLIO
5 di 5



A B C D E F G H L M

1

2COMMITTENTE:
Comune di Milazzo

3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI □ – CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI □ – CEI EN 60947-2

4

 – CEI EN 60898

CARPENTERIA □ – CEI EN 61439-1/2

□ – CEI 23-51

5NOME PROGETTO:
Asilo nido Grazia

6

CARATTERISTICHE QUADRO
SISTEMA DI NEUTRO TT

TENSIONE [V] 400/230 V

7

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO [A]

Icc MAX 3F [kA] 1,24

Icc MAX FN [kA] 1,24

8

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP
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QUADRO:
Q3 - Quadro Ala Ovest PT

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q3 - Quadro Ala Ovest PT

FOGLIO
1 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Interruttore
automatico
magnetotermico

Interruttore 
automatico 
salvamotore

SPD Contatore Gruppo elettrogeno 2

Interruttore
automatico,
magnetotermico
differenziale

Interruttore 
sezionatore

Trasformatore
MT/BT
potenza

UPS 3

Interruttore 
automatico, 
magnetotermico diff. 
con toroide

Sezionatore con 
fusibile Contattore

Trasformatore
BT/BT
potenza

4

Interruttore 
automatico, elettronico Fusibile Contattore con termico

Trasformatore
BT/AUX
ausiliari

5

Interruttore
Automatico,
elettronico
differenziale

Relè passo-passo 6

Interruttore 
automatico elettronico 
diff. con toroide

Estraibile,
rimovibile 7

Interruttore 
automatico, 
differenziale puro Interblocco 8
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9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q3 - Quadro Ala Ovest PT

FOGLIO
2 di 5



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Bobina lancio di 
corrente

Strumento 
multifunzione

Segnalazione luminosa,
1 spia Presa CEE Linea 1P 2

Bobina minima 
tensione Orologio Segnalazione luminosa,

3 spie Presa CEE interbloccata Linea 1P+N 3

Contatti ausiliari, stato 
e scattato Orologio morsettiera 1 Amperometro Presa CEE 

interbloccata, fusibile Linea 2P 4

Contatti ausiliari 
scattato 3 Amperometri

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico

Linea 3P 5

Contatti ausiliari, relè 3 amperometri con 
commutatore

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico 
differenziale

Linea 3P+N 6

Manovra Voltmetro con 
commutatore Jolly Morsetto 7

Motore Jolly morsettiera 8
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9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q3 - Quadro Ala Ovest PT

FOGLIO
3 di 5



A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 L2N 2 L2N 3 L2N 4 L2N 5 L2N 6 L2N 7 L2N
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Quadro VMC Prese Luci Luci Esterne Prese Cucina Piano a induzione

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 16,56 1,00/0,44 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 4,14 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 7,29 35,20 3,31 16,00 3,31 16,00 1,24 6,00 1,24 6,00 3,31 16,00 4,14 20,00
CODICE ARTICOLO FA81NC50 FA881C20 FA881C20 FA881C10 FA881C10 FA881C20 FA881C25
Icu [kA] / Icn [kA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
N.POLI In [A] 1P+N 50 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 10 1P+N 10 1P+N 20 1P+N 25
CURVA/SGANCIATORE Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 50,00 20,00 20,00 10,00 10,00 20,00 25,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 450,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 90,00 0,01 90,00 0,01 180,00 0,01 225,00 0,01
CODICE ARTICOLO
Tipo Classe

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms]
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1 30,00 1
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 1,045 1,045 1,002 1,002 1,045 1,108FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 0,23 2,78 0,23 2,78 0,11 2,67 0,11 2,67 0,23 2,78 0,18 2,73
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q3 - Quadro Ala Ovest PT

FOGLIO
4 di 5 



A B C D E F G H L M
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura        
Carpenteria
Grado di         
Protezione

1

Accessibilità quadro
□ Fronte
□ Retro
□ Laterale destra
□ Laterale sinistra

2

Forma di            
segregazione

3Allacciamento al quadro

Arrivo
Alimentazione   
Partenza             
Utenza

Morsettiera ausiliari 
4

Dimensione [mm]
(h x l x p) 
0x0x0 5

6

Tipo di installazione
□ Interno
□ Esterno
□ Parete
□ Pavimento
□ Incasso

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Temperatura ambiente   
Massima

7

Temperatura ambiente   
media
Umidità   
relativa
Altitudine 
S.L.M.

8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
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CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q3 - Quadro Ala Ovest PT
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A B C D E F G H L M

1

2COMMITTENTE:
Comune di Milazzo

3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI □ – CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI □ – CEI EN 60947-2

4

 – CEI EN 60898

CARPENTERIA □ – CEI EN 61439-1/2

□ – CEI 23-51

5NOME PROGETTO:
Asilo nido Grazia

6

CARATTERISTICHE QUADRO
SISTEMA DI NEUTRO TT

TENSIONE [V] 400/230 V

7

CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO [A]

Icc MAX 3F [kA] 1,79

Icc MAX FN [kA] 1,79

8

CARPENTERIA

CLASSE DI ISOLAMENTO IP
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Q4 - Quadro Piano Primo
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA
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CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
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FOGLIO
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A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Interruttore
automatico
magnetotermico

Interruttore 
automatico 
salvamotore

SPD Contatore Gruppo elettrogeno 2

Interruttore
automatico,
magnetotermico
differenziale

Interruttore 
sezionatore

Trasformatore
MT/BT
potenza

UPS 3

Interruttore 
automatico, 
magnetotermico diff. 
con toroide

Sezionatore con 
fusibile Contattore

Trasformatore
BT/BT
potenza

4

Interruttore 
automatico, elettronico Fusibile Contattore con termico

Trasformatore
BT/AUX
ausiliari

5

Interruttore
Automatico,
elettronico
differenziale

Relè passo-passo 6

Interruttore 
automatico elettronico 
diff. con toroide

Estraibile,
rimovibile 7

Interruttore 
automatico, 
differenziale puro Interblocco 8
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA
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le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q4 - Quadro Piano Primo

FOGLIO
2 di 6



A B C D E F G H L M

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI (dalle Norme CEI del CT 3)

segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione segno grafico descrizione
1

Bobina lancio di 
corrente

Strumento 
multifunzione

Segnalazione luminosa,
1 spia Presa CEE Linea 1P 2

Bobina minima 
tensione Orologio Segnalazione luminosa,

3 spie Presa CEE interbloccata Linea 1P+N 3

Contatti ausiliari, stato 
e scattato Orologio morsettiera 1 Amperometro Presa CEE 

interbloccata, fusibile Linea 2P 4

Contatti ausiliari 
scattato 3 Amperometri

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico

Linea 3P 5

Contatti ausiliari, relè 3 amperometri con 
commutatore

Presa CEE 
interbloccata,
magnetotermico 
differenziale

Linea 3P+N 6

Manovra Voltmetro con 
commutatore Jolly Morsetto 7

Motore Jolly morsettiera 8

N
on

 è
 p

er
m

es
so

 c
on

se
gn

ar
e 

a 
te

rz
i o

 ri
pr

od
ur

re
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 n
e,

 
ut

ili
zz

ar
e 

il 
co

nt
en

ut
o 

o 
re

nd
er

lo
 c

om
un

qu
e 

no
to

 a
 te

rz
i s

en
za

 la
 n

os
tr

a 
au

to
riz

za
zio

ne
 e

sp
lic

ita
. O

gn
i i

nf
ra

zio
ne

 c
om

po
rt

a 
il 

ris
ar

ci
m

en
to

 d
ei

 d
an

ni
 

su
bi

ti.
 E

' f
at

ta
 ri

se
rv

a 
di

 tu
tt

i i
 d

iri
tt

i d
er

iv
at

i d
a 

br
ev

et
ti 

o 
m

od
el

li.

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q4 - Quadro Piano Primo

FOGLIO
3 di 6



A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 1 L3N 2 L3N 3 L3N 4 L3N 5 L3N 6 L3N 7 L3N 8 L3N
DESCRIZIONE CIRCUITO Direzione Atrio-Accettazione Amministrazione Spogliatoio Ambulatorio WC Luci Zone di passaggio

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 25,67 1,00/0,44 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 3,31 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 11,29 54,56 3,31 16,00 3,31 16,00 3,31 16,00 3,31 16,00 3,31 16,00 3,31 16,00 1,24 6,00
CODICE ARTICOLO FA81NC63 FA881C20 FA881C20 FA881C20 FA881C20 FA881C20 FA881C20 FA881C10
Icu [kA] / Icn [kA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
N.POLI In [A] 1P+N 63 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 20 1P+N 10
CURVA/SGANCIATORE Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 63,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 567,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 180,00 0,01 90,00 0,01
CODICE ARTICOLO
Tipo Classe

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms]
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1 22,00 1
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,340FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 0,23 2,78 0,23 2,78 0,23 2,78 0,23 2,78 0,23 2,78 0,23 2,78 0,11 2,66
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA
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A B C D E F G H L M

1

2

3

4

                                                                              

NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 L3N 10 L3N
DESCRIZIONE CIRCUITO Prese zone di passaggio Luci esterne

DATI
CIRCUITI

Pn[kW] Ku/kc 3,31 1,00/1,00 1,24 1,00/1,00

5

Pe [kW] Ib [A] 3,31 16,00 1,24 6,00
CODICE ARTICOLO FA881C20 FA881C10
Icu [kA] / Icn [kA] 4,50 4,50
N.POLI In [A] 1P+N 20 1P+N 10
CURVA/SGANCIATORE Curva C Curva C
Ir [A] tr [s] 20,00 10,00

6
INTERRUTTORE
Icu – CEI EN 
60947-2
Icn – CEI EN 
60898-1

Isd [A] Tsd [s] 180,00 0,01 90,00 0,01
CODICE ARTICOLO
Tipo Classe

DIFFERENZIALE

Idn [A] Tdn [ms]
ALTRI APP. CODICE ARTICOLO

TIPO

7

CONTATTORE N.POLI In [A]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N.POLI In [A]

TIPO CAVO Multipolare Multipolare
Sigla cavo
Materiale Isolante Posa CU PVC 13A CU PVC 13A

8

Sezioni FASE-N-PE-PEN [mmq] 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5

CONDUTTURA

Iz [A] Lunghezza [m] 22,00 1 22,00 1
Icc max [kA] Icc min FPE [kA] 1,418 1,340FONDO LINEA
dv tratto [%] dv totale [%] 0,23 2,78 0,11 2,66
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DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
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CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q4 - Quadro Piano Primo

FOGLIO
5 di 6 



A B C D E F G H L M
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura        
Carpenteria
Grado di         
Protezione

1

Accessibilità quadro
□ Fronte
□ Retro
□ Laterale destra
□ Laterale sinistra

2

Forma di            
segregazione

3Allacciamento al quadro

Arrivo
Alimentazione   
Partenza             
Utenza

Morsettiera ausiliari 
4

Dimensione [mm]
(h x l x p) 
0x0x0 5

6

Tipo di installazione
□ Interno
□ Esterno
□ Parete
□ Pavimento
□ Incasso

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Temperatura ambiente   
Massima

7

Temperatura ambiente   
media
Umidità   
relativa
Altitudine 
S.L.M.

8
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NOTE PARTICOLARI

9

DATA CREAZIONE 07/08/2024DISEGNATO
REVISIONE 0

COMMESSA

Fi
le

CA
D APPROVATO DATA REV.

DESCRIZIONE
Asilo nido Grazia Q4 - Quadro Piano Primo

FOGLIO
6 di 6
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